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Instruction

Dear Customer

You have purchased a HYBRID panel heater, and are making
an effective contribution to help the environment. This
manual contains important information about the safety
installation, use and maintenance of the appliance. Please,
read it carefully before use, and save it for future reference.

Function

HYBRID panels are part of the modular heating system for
residential and office areas. To maintain the comfortable
temperature in every separate room, we recommend you to
install a high-quality control (thermostat). Please, contact a
specialized dealer or service company in your region.

Safety instruction

1. The installation of the HYBRID heating system may only
be done by a specialized installation company taking into
account the appropriate standards and norms of the country
concerned.

2. Do not use for drying textiles. DO NOT cover the heating
panel to avoid overheating.

3. The distance from the appliance to flammable surfaces must
be at least 5 cm.

4. Mounting brackets provided can only be used to install a
panel on a brick or stone wall.

5. Incase of dismantling or cleaning, let the appliance cool down.

6. Children should be kept away and should not be left
unsupervised around the panel.

7. When installing the HYBRID panel, follow the installation
instructions and use the mounting template included.

Cleaning and care

1 Do not use harsh, abrasive or easily infammable
detergents.
2 Never clean the appliance under running water, nor

submerse in water.

Environmental protection

Your appliance contains valuable materials which can be
recovered or recycled.

Cher client

En achetant un panneau rayonnant HYBRID, vous contribuez
efficacement a la protection de l'environnement. Ce manuel
vous apporte des informations importantes pour installer,
utiliser et entretenir votre appareil. Veuillez donc le lire
attentivement avant toute utilisation et conservez-le.

Fonction

Les panneaux rayonnants HYBRID font partie d'une gamme
de systemes de chauffage modulaires pour les bureaux et les
zones résidentielles. Pour maintenir une température idéale
dans chaque piéce, nous vous recommandons d'installer
un thermostat. Veuillez contacter votre revendeur ou un
technicien prés de chez vous.

Instructions de sécurité

1. Linstallation du panneau rayonnant HYBRID ne peut étre
effectuée que par une entreprise spécialisée, en tenant
compte des normes du pays.

2. N'utilisez pas le panneau rayonnant pour sécher vos
serviettes et vétements. NE POSEZ RIEN sur votre panneau
rayonnant, cela risquerait de provoquer une surchauffe.

3. Ladistance entre l'appareil et les surfaces inflammables doit
étre d'au moins 5 cm.

4. Les supports de montage fournis ne peuvent étre utilisés que
pour installer un panneau sur un mur en brique ou en pierre.

5. Laissez refroidir l'appareil avant de le démonter ou de le
nettoyer.

6. Les enfants doivent étre tenus a l'écart et ne doivent pas étre
laissés sans surveillance pres du panneau.

7. Suivez les instructions d'installation du panneau HYBRID et
utilisez bien le patron de montage inclus.

Nettoyage et entretien

1 N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs ou
facilement inflammables.

2 Ne nettoyez jamais l'appareil sous un robinet, et ne
l'immergez pas dans l'eau.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent
étre récupérés ou recyclés.
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Anleitung

Geachte klant,

U hebt een HYBRID platte radiator gekocht, en draagt effectief
bij aan het helpen van het milieu. Deze gebruiksaanwijzing
bevat belangrijke informatie over het veilig installeren, gebruik
en onderhoud van het apparaat. Lees deze gebruiksaanwijzing
grondig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar
het voor toekomstig gebruik.

Functie

Platte radiatoren van HYBRID zijn onderdeel van het modulaire
verwarmingssysteem voor woon- en kantoorruimtes. Wij
raden u aan om een bediening van hoge kwaliteit te plaatsen
(thermostaat) om de comfortabele temperatuur in elke kamer
te behouden. Neem contact op met een gespecialiseerde
dealer of onderhoudsbedrijf in uw regio.

Veiligheidsaanwijzingen

1. Het installeren van het HYBRID verwarmingssysteem
mag alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd
installatiebedrijf dat rekening houdt met de wettelijke
standaarden en normen van het desbetreffende land.

2. Niet gebruiken om textiel te drogen. Dek de platte radiator
NIET af zodat oververhitting wordt voorkomen.

3. Deafstand tussen hetapparaat en brandbare oppervlakken
moet ten minste 5 cm zijn.

4. De meegeleverde montage beugels kunnen alleen
worden gebruikt om de platte radiator tegen een (bak)
stenen muur te plaatsen.

5. Laat het apparaat eerst afkoelen als het uit elkaar moet
worden gehaald of worden schoongemaakt.

6. Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden en
mogen niet zonder toezicht bij de platte radiator komen.

7. Volg de installatie-aanwijzingen en gebruik de
meegeleverde montagesjabloon tijdens het installeren
van de HYBRID platte radiator.

Schoonmaken en zorg

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine HYBRID Heizung gekauft und leisten damit
einen wirksamen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Dieses
Handbuch enthalt wichtige Informationen Uber die sichere
Installation, die Verwendung und die Wartung des Gerats.
Bitte lesen Sie es sorgfaltig und bewahren Sie es zur spateren
Verwendung auf.

Funktion

HYBRID Heizungen sind ein Baustein eines modularen
Heizungssystems fur Wohn- und Geschaftsbereiche. Es
empfiehlt sich, eine hochwertige Temperaturregelung
(Thermostat) zu installieren, damit in allen Rdumen eine
gleichmaRig angenehme Temperatur gewahrleistet ist.
Bitte wenden Sie sich an einen Fachhandler oder einen
Fachinstallateur in ihrer Nahe.

Sicherheitsanweisungen

1. Das HYBRID Heizungssystem darf nur von einem
Fachinstallateur installiert werden und unter Einhaltung
der vorgeschriebenen Standards und Normen des
betreffenden Landes.

2. Nicht zum Trocknen von Textilien geeignet. Die Heizung
NICHT abdecken, um Uberhitzung zu vermeiden.

3. Der Abstand des Gerats zu entzliindlichen Oberflachen
muss mindestens 5 cm betragen.

4. Die im Lieferumfang enthaltenen Halterungen durfen
nur fir die Installation der Heizung an einer Ziegel- oder
Steinwand verwendet werden.

5. Das Gerat vor der Demontage oder Reinigung abkuhlen lassen.
6. Kinder sind von der Heizung fernzuhalten und durfen sich
nicht unbeaufsichtigt in der Nahe der Geréats aufhalten.

7. Befolgen Sie die Anweisungen flr die Installation der
HYBRID Heizung und verwenden Sie die im Lieferumfang
enthaltene Montageschablone.

Reinigung und pflege

1 Gebruik geen harde, schurende of makkelijk
ontvlambare schoonmaakmiddelen.

1 Keine groben, scheuernden und leicht entztndlichen
Reinigungsmittel verwenden.

2 Spoel het apparaat nooit af onder stromend water, en
dompel het ook niet onder.

De bescherming van het milieu

Uw apparaat bevat waardevol materiaal en dat opnieuw
gebruikt of gerecycled kan worden.

2 Das Gerat nie unter laufendem Wasser reinigen oder in
Wasser eintauchen.

Umweltschutz

Das Gerat enthalt wertvolle Materialien, die wiederverwendet
oder recycelt werden kdnnen.
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Szanowny Kliencie,

Zakupites grzejnik panelowy HYBRID, czym wydatnie
przyczyniasz sig do ochrony srodowiska naturalnego. Niniejsza
instrukcja zawiera istotne informacje dotyczace bezpiecznej
instalacji, eksploatacji i konserwacji urzadzenia. Prosimy o
jej uwazne przeczytanie przez rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia i zachowanie jej do wykorzystania w przysztosci.

Przeznaczenie

Panele HYBRID sg czescia modutowego uktadu ogrzewania
pomieszczen mieszkalnych i biurowych. W celu utrzymania
komfortowej temperatury w kazdym oddzielnym pomieszczeniu,
zalecamy instalacje wysokiej jakosci elementow sterujgcych
(termostatow). Prosimy o skontaktowanie sig ze specjalistycznym
sprzedawca lub serwisantem w regionie Panstwa zamieszkania.

Instrukcje zachowania bezpieczenstwa

1. Instalacja uktadu grzewczego HYBRID moze byc¢
przeprowadzona wytgcznie przez  wyspecjalizowana
firme instalacyjng, przy wzigciu pod uwage odpowiednich
standardow i norm obowiazujacych w kraju instalacji.

. Urzadzenia nie nalezy wykorzystywac do suszenia odziezy.
NIE przykrywac panelu grzewczego, aby nie dopusci¢ do
jego przegrzania.

. Odlegtos¢ urzadzenia od tatwopalnych powierzchni musi
wynosi¢ co najmniej 5 cm.

. Dostarczone wsporniki montazowe mozna wykorzysta¢
wytacznie do montazu panelu na $cianie wykonanej z cegty
lub kamienia.

. W przypadku koniecznosci zdemontowania lub wyczyszczenia
urzadzenia, nalezy najpierw odczekac na jego ostygniecie.

. Nie dopuszcza¢ dzieci w poblize panelu i nie pozostawia¢
ich bez nadzoru przy pracujagcym panelu.

7. Podczas instalowania panelu HYBRID nalezy postgpowac

zgodnie z instrukcjami instalacji i skorzysta¢ z dotgczonego
szablonu montazowego.

N

w

N

S}

o

Czyszczenie i pielegnacja

1 Nie stosowac silnie dziatajgcych, $ciernych lub
tatwopalnych detergentéw.

2 Nigdy nie myc¢ urzadzenia pod biezacag woda ani nie
zanurza¢ go w wodzie.
Ochrona srodowiska naturalnego

Urzadzenie zawiera cenne materiaty, ktore mozna odzyskac¢
lub poddac powtdrnemu przetworzeniu.

LLlaHOBHWMIA KopUcTyBayy!

Bu npuabanu kepamiyHy onantoanbHy naHenb HYBRID i B
Taku crnoci6 pobute epeKTUBHWUI BHECOK Y 36epexeHHs
HaBKONWLWHLOrO cepepoBuwa. Lel nocibHuk  MmicTuts
BaXMBYy iHPOpMaLilo LWoAO 6e3nekn, BCTaHOBNEHHS,
BUKOPUCTAHHSA Ta OéCﬂyFOByEaHHQ npunagy. YBaxKHO
NpoYnTaNTe MOro Nepes BUKOPUCTaHHAM i 36epexiTb.

Mpumitka

Maneni HYBRID Hanexatb 4O MOAYNbHOI CUCTEMU ONaNeHHs
XKUTNOBUX Ta OQICHMX NpuMilleHb. [ns  niaTpUMaHHs
KOMOPTHOI  TemMmnepaTypu B KOXHIl OKpeMilt  KiMHaTi
PEKOMEHAYEMO BCTAaHOBUTM TepMOCTaT. ,D'}'IQ uboro
3BEPHITBCA [0 CheuianizoBaHOro JAaunepa Yy CepBiCHOI
KOMMaHii y BaloMy perioHi.

BkasiBKu Wwopo 6e3nekun

1. MoHTax cuctemu onaneHHs HYBRID moxe 3aincHioBaTucs
TiNbKM  CMeLiani3oBaHOK KOMMaHIE 3 ypaxyBaHHSIM
BiZANOBIAHMX CTaHAAPTIB Ta HOPM BIANOBIAHOI KPaAiHW.

2. He BvKOpWUCTOBYBaTU NS CYLWiHHS TeKCTuMo. Hakpueat
naHesb 3a60pOHEHO.

3. BiacTtaHb BiA mpunagy A0 NErko3ammmcTuX MOBEPXOHb
NOBWHHa 6yTV He MeHLwwe 5 CM.

4. KpinneHHs, WO BXOASTb AO MOHTAXHOMO KOMIMIEKTY,
MOXHa BMKOPVCTOBYBATW AN1A iHCTanAUii naHeni amwe Ha
LernsiHy abo Kam'siHy CTiHy.

5. Mepen AnemMoHTaxem abo uUCTKOO AdaliTe npunagy
MOBHICTIO OXONIOHYTU.

6. He BMKOPUCTOBYBaTU AiTAM 10 8 POKiB 6€3 Harnsay AOPOCAUX.

7. Nia uvac MoHTaxy naHeni HYBRID poTpumyinTtech
IHCTPYKLUIM 3 YCTaHOBKM Ta BUKOPUCTOBYMTE MOHTaXHWUA
LWa6NoH.

Yucrtka ta pornaa

1 He BukopucToByiTe abpasviBHi abo nerkosamucTi
MWIHi 3aCO6M.

2 3a60pPOHEHO YNCTUTM NPUCTPIN Nifl NPOTOYHO BOAOKD
Ta 3aHypioBaTV Oro y BOAY.

3axucT AoBKinns

Mpunas MiCTUTb MaTepianu, SiKi MOXYTb 6yTU BiAHOBNEHI
a6o yTuni3oBaHi. 3anuwTe 1Moro B MiCLIEBOMY MYyHKTI 360py
BiAXOAiB.
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YBaxkaeMbiit nonb3osaTesib!

Bbl Mpuo6penn KepamUUecKylo OTOMUTENbHYIO MNaHesb
HYBRID 1 Takum o6pa3om aenaete 3bbeKTUBHbIN BKNaA B
COXpaHeHWe OKpyXaloLei cpefbl. 9TO Nocobue COAepPUT
BaXHYIO MHPOpMaLMIO O 6e30MacHOCTM, YCTaHOBKM,
MNCNONb30BaHUN N OéCﬂy)KI/IBaHI/II/I HpMéOpa. BHumaTenbHo
npoynTaiiTe ero nepes UCrosb3OBaHMEM 1 COXPaHUTE.

MpumeyaHue

MaHenn HYBRID oTHOCATCA K  MOAy/NbHOM  CUCTEMBI
OTOMNEHNS  XWUMbIX U OPUCHBIX  NOMelleHun.  [ina
noanepXaHus  KOMGOPTHOW  TemnepaTypbl B Kaxaon
OT,ELeﬂbHOIh KOMHaTe pekoMeHAyeM YyCTaHOBUTb TEPpMOCTaT.
Jlnsi 3TOro 06paTnTECh K CNeLnann3MpoBaHHOMY aunepy wim
CEPBUCHOW KOMMaHW B BaLLleM PervoHe.

YKasaHusa no 6e30nacHOCTHU

1. MoHTax cuctembl otonneHns HYBRID MoxeT ocyLlecTBasTbCS
TOMbKO ~ CMELManM3MpoBaHHON  KOMMaHWEn C  y4eTom
COOTBETCTBYIOWMX CTaHAAPTOB U HOPM COOTBETCTBy}OLLLel;I
CTpaHbl.

2. He ncrnonb3oBaTb ANst CYLLUKM TEKCTUAS. HakpbiBaTb MaHenb
3anpeLLeHo.

3. PaccTosiHMe OT mnpu6opa [0 NIErkOBOCTIAMEHSIOLLMXCS
NoBEPXHOCTeN AOMKHa GbiTb HE MeHee 5 cM.

4. Kpenneruve, BXOAAWME B MOHTaXHbIA KOMMIEKT, MOXHO
MCMONb30BaTh AN MHCTa//ISILMK  MaHenn TONMbKO  Ha
KVPMMYHYIO MK KAMEHHYIO CTEHY.

5. MNepen [OEMOHTaXEM WM  YACTKOW JaiTe npuéopy
MOJIHOCTBIO OCThITh.

6. He ncnonb3osaTb AeTsaM A0 8 neT 6€3 NPUCMOTPa B3POC/bIX.

7. Mpwn moHTaxe naHenn HYBRID cnenyite MHCTPYKUMAM NO
YCTaHOBKE 1 UCMONb3YNTE MOHTaXHbIN LUAGNOH.

YucTka n yxop,

1 He l/ICI'IOJ'Ibﬂyl;ITe NerkosocnnameHstowmnecs mnn
aGpa?SVIBHbIe motouime cpeacTaa.

2 3anpLeHo YUCTUTb YCTPOWCTBO MOA MPOTOYHOMN
BOAOW U MOrpy’aTb €ro B BOAY.

3awuTa oKpyxaiowei cpeabl

Mpr6op COAEPNKUT MaTepuanbl, KOTOPblE MOTYT 6biTh
BOCCTAHOB/EHbI  WIN  YTUIN3NPOBAHbI. OcTaBbTe €ero B
MECTHOM MyHKTE C60pa OTXOAOB.
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9 Warranty

We provide a 60-month-warranty for the appliance and
12-month-warranty for the internal thermostat, starting from
the date of purchase. This warranty does not refer to defects
caused during transit, faulty use, water ingress, or other
external factors.

In case of defect, please contact our service center with
invoice or delivery note number, warranty card, and date of
purchase.

M Garantie

Onze garantie heeft een geldigheid van 60 maanden voor
het apparaat en 12 maanden voor de interne thermostaat,
beginnend vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is niet
van toepassing op defecten veroorzaakt tijdens transport,
verkeerd gebruik, het binnendringen van water, of andere
externe factoren.

Neem contact op met ons onderhoudscentrum en gebruik
daarbij de het nummer van factuur of leveringsnota,
garantiekaart en de aankoopdatum.

Gwarancja

Udzielamy 60-miesiecznej gwarancji na urzadzenie i
12-miesiecznej gwarancji na termostat wewnetrzny, liczac
od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy wad
powstatych podczas transportu, wadliwego uzytkowania,
whnikania wody lub innych czynnikow zewnetrznych.

W przypadku awarii skontaktuj sie z naszym centrum
serwisowym, podajac numer faktury lub dowodu dostawy,
karte gwarancyjng i datg zakupu.

FapaHTus

Mbl npenocTasnseM 60-MecauHyto rapaHTUIO Ha nNpuéop n
12-MeCcsYHylO Ha BCTPOEHHbIN TepMocTaT (onuus), ¢ AaTbl
npuobpeTeHns. ITa rapaHTUs He pacrnpoCTpaHseTcs Ha
LedekTbl, Bbi3BaHHble MPW yAape, BAUSHWW MOBbILIEHOM
BNAXHOCTWN WX BCNEACTBUM APYTUX BHELLIHUX ¢aKTOpOB.
Mpn  rapaHTUMHOM Cnyyae, MOXanyWcTa, OTMNpaBbTe
YCTPOWCTBO B KOMMIEKTE CO CHETOM (HEKOM) M 3aNONHEHHbIM
FapaHTMﬂHb\M TaNOHOM, a TaKxXxe HOIJ,pOéHbIM OonucaHnem
AepeKTOB B CEPBUCHbIN LIEHTP.
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) Garantie

Nous offrons une garantie de 60 mois pour l'appareil et une
garantie de 12 mois pour le thermostat interne, a compter de
la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts
causés pendant le transport, aux mauvaises utilisations, a une
infiltration d'eau ou a tout autre facteur externe.

En cas de défaut, veuillez contacter notre centre d'assistance
en indiquant le numéro de la facture ou de votre bon de
livraison, votre carte de garantie et la date d'achat.

€8 Garantie

Wir bieten fir das Gerat eine Garantie von 60 Monaten und
auf das interne Thermostat eine Garantie von zwolf Monaten
ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht fir Mangel, die
wahrend des Transports, durch unsachgemaRe Verwendung,
eindringendes Wasser oder andere externe Umstande
verursacht werden.

Wenden Sie sich bei Mdngeln an unser Service-Center. Halten
Sie Rechnung und Lieferscheinnummer, Garantiekarte und
Kaufdatum bereit.

lapaHTis

Mu Hanaemo 60-MicsuHy rapaHTito Ha Npwiaa Ta 12-micauHy
Ha B6YAOBaHWI TepmocTaT (onuis) 3 AaTn npuadaHHs. Ls
rapaHTisi He MOLWMPIOETLCS Ha AeDEKTH, CMIPUYMHEHT yIapoM,
BMIMBOM NiABULLEHOI BONOMM ab0 BHACNIAOK iHLIMX 30BHILLHIX
dakTOpiB.

Y pa3i rapaHTiiHOro BunNaAky, OyAb Nlacka, HaAiWwniTh
NPUCTPIN B KOMMNAEKTi 3 paxyHKOM (4€KOM) Ta 3anoBHEHUM
rapaHTiiHUM  TaOHOM, a TakOX [eTalbHVM  ONUCOM
nedeKTiB B CEPBICHUI LIEHTP.
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W \) D (mm)
HYBRID 375 375 230 600 x 600 x 12
HYBRID 420 420 230 450 x 900 x 14
HYBRID 550 550 230 600 x 900 x 15
HYBRID 420
HYBRID 550
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